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Diese Technischen Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen (TAB) der Landkreise Aichach-
Friedberg, Augsburg-Land, Dillingen, Donau-Ries und der Stadt Augsburg sind Grundlage für die 
Errichtung und den Betrieb von Brandmeldeanlagen, die Alarmorganisation der Feuerwehren sowie 
den Anschluss an die Integrierte Leitstelle Augsburg (ILS Augsburg). 
 
 
Diese TAB gilt für den Neuanschluss von Brandmeldeanlagen an die ILS Augsburg. Für 
Brandmeldeanlagen, die bereits bei einer Polizeiinspektion oder Einsatzzentrale aufgeschaltet waren 
und nicht den Ausführungen dieser TAB entsprechen, gilt ein Bestandsschutz bis aufgrund von 
Änderungen oder Erweiterungen der Brandmeldeanlage eine erneute Abnahme durch das 
Landratsamt bzw. einen Sachverständigen nötig ist.  
 
 

1. ANTRAG ZUR AUFSCHALTUNG AN DIE ILS AUGSBURG 
 
 
Für die Aufschaltung einer Brandmeldeanlage an die ILS Augsburg ist eine Mitteilung mit geplantem 
Aufschalttermin, Ort, Postleitzahl, Straße und Hausnummer, eindeutiger Nummer der 
Übertragungseinrichtung (ÜE)/Hauptmelder und bei Änderungen der ÜE die bisherige Nummer der 
ÜE erforderlich. Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich durch die, die Aufschaltung durchführende 
Firma Siemens Building Technologies oder BOSCH Sicherheitstechnik an die ILS Augsburg. Dazu muss 
rechtzeitig (mind. 6 Wochen vor dem geplanten Aufschalttermin an die ILS Augsburg) durch den 
Betreiber der Brandmeldeanlage ein schriftlicher Antrag an die die Aufschaltung durchführende 
Firma gestellt werden. Die Wahl der ausführenden Firma Siemens Building Technologies oder BOSCH 
Sicherheitstechnik obliegt dem Betreiber der Brandmeldeanlage. Die regionalen Ansprechpartner der 
beiden Firmen können über die jeweils zuständige Kreisverwaltungsbehörde erfragt werden. 
 
 
Der Termin zur Aufschaltung der Brandmeldeanlage an die ILS Augsburg muss spätestens zwei 
Wochen vorher durch die beauftragte Firma Siemens Building Technologies oder BOSCH 
Sicherheitstechnik an die ILS Augsburg gemeldet werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, ist eine 
termingerechte Aufschaltung nicht gewährleistet. 
 
 
Die Ansprechpartner der zuständigen Kreisverwaltungsbehörden für die Aufschaltung von 
Brandmeldeanlagen sind im Bereich: 
 
 

Aichach-Friedberg 
 

Landratsamt Aichach-Friedberg 
Brandschutzdienststelle 
Münchener Straße 9 
86551 Aichach 
 
Telefon: 08251/92-384  
Telefax: 08251/92-184  
Mail: kbr@lra-aic-fdb.de 
 
 
 

mailto:kbr@lra-aic-fdb.de


mailto:kats@lra-a.bayern.de
mailto:fschmidt@kfv-dillingen.de
mailto:sicherheitswesen@lra-donau-ries.de
mailto:vorbeugender.brandschutz@augsburg.de
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Anlagen 
 
 
Anlage 1: Merkblatt der zur Abnahme und Aufschaltung einer Brandmeldeanlage an die ILS 

Augsburg vorzuliegenden Voraussetzungen. 
 
Anlage 2a,b:  Stadt Augsburg: Antrag zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage/ 

Feuerwehrschlüsseldepots/ Freischalteinrichtung und Antrag auf Freigabe der 
jeweiligen Feuerwehr-Schließung 

 
Anlage 2c,d:  Landkreis Augsburg: Antrag zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage/ 

Feuerwehrschlüsseldepots/ Freischalteinrichtung und Antrag auf Freigabe der 
jeweiligen Feuerwehr-Schließung 

 
Anlage 2e,f:  Landkreis Aichach-Friedberg: Antrag zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage/ 

Feuerwehrschlüsseldepots/ Freischalteinrichtung und Antrag auf Freigabe der 
jeweiligen Feuerwehr-Schließung 

 
Anlage 2g,h:  Landkreis Dillingen an der Donau: Antrag zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage/ 

Feuerwehrschlüsseldepots/ Freischalteinrichtung und Antrag auf Freigabe der 
jeweiligen Feuerwehr-Schließung 

 
Anlage 2i,j:  Landkreis Donau-Ries: Antrag zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage/ 

Feuerwehrschlüsseldepots/ Freischalteinrichtung und Antrag auf Freigabe der 
jeweiligen Feuerwehr-Schließung 

 
Anlage 3:  Bescheinigung der Übereinstimmung der sicherheitstechnischen Anlagen und 

Einrichtungen mit den öffentlich-rechtlichen Anforderungen nach Art. 69 Abs. 4 
BayBO und §18 SVBau 

 
Anlage 4:  Muster einer Meldergruppenübersicht und Auflistung der verantwortlichen Personen 
 
Anlage 5:  Elektronische Schließsysteme 
 
Anlage 6: Errichterbestätigung 
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Anlage 2a:  

Nur für Brandmeldeanlagen in  

der Stadt Augsburg verwenden!!! 

 

An 

Stadt Augsburg 
Amt für Brand- und Katastrophenschutz 
Vorbeugender Brandschutz 

Berliner Allee 30 
86153 Augsburg 

 

 Aufschaltung einer Brandmeldeanlage zur ILS Augsburg 

 Betrieb eines Feuerwehrschlüsseldepots 

 Betrieb einer Freischalteinrichtung 

Objekt: 

Firma/Name: 

Straße, Haus-Nr.: 

Rechnungsempfänger Aufschaltung 

Firma/Name:       

Straße, Haus-Nr.:       

Ansprechpartner: 

PLZ, Ort:        Tel.:       

Email:        Fax:       

Rechnungsempfänger Prüfung Feuerwehrschlüsseldepot / Verwaltung der Anlage 

Firma/Name:       

Straße, Haus-Nr.:       

Ansprechpartner: 

PLZ, Ort:         Tel.:       

Email:        Fax:       

Im Brand- oder Störungsfall zu benachrichtigende verantwortliche Personen des Betreibers 
(mindestens 3 Personen oder 24 h Bereitschaftstelefon/-handy): 

a)  Name: Tel.1: 

 

 Vorname: Tel.2: 

b) Name: Tel.1: 

 

 Vorname: Tel.2: 

c) Name:  Tel.1: 

 

 Vorname:  Tel.2: 

  

ÜE-Nr.   

Wird vom Konzessionär vergeben 

Interne Vermerke 

 

Eingangsdatum ____________________ 

 

Inbetriebnahme am__________________ 

 

Leistungsverrechnung am ____________ 

 

Abdruck SG EV am _________________ 

Antrag 

auf 
(zutreffendes ankreuzen) 
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Anlage 2b: Nur für Brandmeldeanlagen in der Stadt Augsburg 
verwenden!!! 

 
 

Antrag auf Freigabe der Feuerwehr-Schließung 
 

 
 
Per Fax:  0821/324-37419 
 

Stadt Augsburg 
Amt für Brand- und Katastrophenschutz 
Vorbeugender Brandschutz 

Berliner Allee 30 
86153 Augsburg 
 
 
 
 
Antrag auf Freigabe der Feuerwehr-Schließung der Stadt Augsburg 
 
Hiermit beantragen wir die Freigabe für die Feuerwehr-Schließung der Stadt Augsburg für das 
 
   Feuerwehr-Bedienfeld FBF/FAT ___ Stück 
 
   Feuerwehr-Schlüsseldepot FSD 1 ___ Stück 
 
   Feuerwehr-Schlüsseldepot FSD 3  ___ Stück 
 
   Freischaltelement FSE   ___ Stück 
 
   Feuerwehr-Schlüsselrohr FSR  ___ Stück 
 
 
für das Objekt:  ---------------------------------------------------------------------- 
   Name 

   ---------------------------------------------------------------------- 
   Straße, Hausnummer 

   ---------------------------------------------------------------------- 
   PLZ, Ort 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
   Bauantragsnummer 

 
 
 
 
 
 
Ort: ________________________________Datum:_______________________ 
 
 
 
 
 
 
    Unterschrift / Firmenstempel 
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Anlage 2c:  

Nur für Brandmeldeanlagen im  

Landkreis Augsburg verwenden!!! 

 

Über die  

Integrierte Leitstelle Augsburg 
Berliner Allee 30 
86153 Augsburg 
 
An das 

Landratsamt Augsburg  
 

 

 

 Aufschaltung einer Brandmeldeanlage zur ILS Augsburg 

 Betrieb eines Feuerwehrschlüsseldepots 

 Betrieb einer Freischalteinrichtung 

Antragsteller/Betreiber: 

Firma/Name:       

Straße, Haus-Nr.:       

PLZ, Ort:           Tel.:       

Objekt: 

Firma/Name: 

Straße, Haus-Nr.: 

Gebäude/Abteilung:     Tel.: 

Ansprechpartner für die Feuerwehr: 

Firma: 

Name: 

Tel.-Nr.:  Fax:: 

Email: 

Im Brand- oder Störungsfall zu benachrichtigende verantwortliche Personen des Betreibers 
(mindestens 3 Personen): 

a)  Name: Tel.1: 

 

 Vorname: Tel.2: 

b) Name: Tel.1: 

 

 Vorname: Tel.2: 

c) Name:  Tel.1: 

 

 Vorname:  Tel.2: 

ÜE-Nr.   

Wird vom Konzessionär vergeben 

Antrag 

auf 
(zutreffendes ankreuzen) 
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Anlage 2d: Nur für Brandmeldeanlagen im Landkreis Augsburg 
verwenden!!! 

 

 

Per Fax:  0821/3102-1514 
 
Landratsamt Augsburg 
Fachbereich 30 
Prinzregentenplatz 4 
86150 Augsburg 
 

 

 

Antrag auf Freigabe der Feuerwehr-Schließung des Landkreises Augsburg 

 

Hiermit beantragen wir die Freigabe für die Feuerwehr-Schließung des Landkreises Augsburg für 

 

   Feuerwehr-Bedienfeld FBF/FAT   ___ Stück 

 

   Feuerwehr-Schlüsseldepot FSD 1   ___ Stück 

 

   Feuerwehr-Schlüsseldepot FSD 3    ___ Stück 

 

   Freischaltelement FSE    ___ Stück 

 

   Feuerwehr-Schlüsselrohr FSR   ___ Stück 

 

   Feuerwehr-Leitersicherung   ___ Stück 

 

 

für das Objekt:  ---------------------------------------------------------------------- 

   Name 

   ---------------------------------------------------------------------- 

   Straße, Hausnummer 

   ---------------------------------------------------------------------- 
   PLZ, Ort 

   ---------------------------------------------------------------------- 

   Bauantragsnummer 

 

 

Hinweis: 

Vom Landratsamt Augsburg erfolgt nur die Freigabe der Feuerwehr-Schließung. Die Bestellung muss vom 

Kunden zeitgleich selbst an die Firma Gunnebo Deutschland erfolgen: 

 

Gunnebo Deutschland GmbH  

Carl-Zeiss-Str. 8 

85748 Garching 

Tel 089/244163500 

Fax 089/9596340 

Mail: info@gunnebo.de 
 
 

 

______________________________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift / Firmenstempel 
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Anlage 2e:  

Nur für Brandmeldeanlagen im  

Landkreis Aichach-Friedberg verwenden!!! 

 

An das 

Landratsamt Aichach Friedberg  
Brandschutzdienststelle 
Münchener Straße 9 
 

86551 Aichach 

 

 Aufschaltung einer Brandmeldeanlage zur ILS Augsburg 

 Betrieb eines Feuerwehrschlüsseldepots 

 Betrieb einer Freischalteinrichtung 

Antragsteller/Betreiber: 

Firma/Name:       

Straße, Haus-Nr.:       

PLZ, Ort:           Tel.:       

 

Objekt: 

Firma/Name: 

Straße, Haus-Nr.: 

Gebäude/Abteilung:     Tel.: 

 

Ansprechpartner für die Feuerwehr: 

Firma: 

Name: 

Tel.-Nr.:  Fax:: 

Email: 

 

Im Brand- oder Störungsfall zu benachrichtigende verantwortliche Personen des Betreibers 
(mindestens 3 Personen): 

a)  Name: Tel.1: 

 

 Vorname: Tel.2: 

b) Name: Tel.1: 

 

 Vorname: Tel.2: 

c) Name:  Tel.1: 

 

 Vorname:  Tel.2: 

ÜE-Nr.   

Wird vom Konzessionär vergeben 

Antrag 

auf 
(zutreffendes ankreuzen) 
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Anlage 2f: Nur für Brandmeldeanlagen im Landkreis Aichach-Friedberg 
verwenden!!! 

 
 

Antrag auf Freigabe der Feuerwehr-Schließung 
 

 
 
Per Fax: 08251/92-184  
 

 

Landratsamt Aichach-Friedberg  
Brandschutzdienststelle 
Münchener Straße 9  
 
86551 Aichach  
 
 
 
 
Antrag auf Freigabe der Feuerwehr-Schließung des Landkreises Aichach-Friedberg 
 
Hiermit beantragen wir die Freigabe für die Feuerwehr-Schließung des Landkreises Aichach-Friedberg 
für das 
 
   Feuerwehr-Bedienfeld FBF/FAT ___ Stück 
 
   Feuerwehr-Schlüsseldepot FSD 1 ___ Stück 
 
   Feuerwehr-Schlüsseldepot FSD 3  ___ Stück 
 
   Freischaltelement FSE   ___ Stück 
 
   Feuerwehr-Schlüsselrohr FSR  ___ Stück 
 
 
für das Objekt:  ---------------------------------------------------------------------- 
   Name 

   ---------------------------------------------------------------------- 
   Straße, Hausnummer 

   ---------------------------------------------------------------------- 
   PLZ, Ort 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
   Bauantragsnummer 

 
 
 
 
 
 
Ort: ________________________________Datum:_______________________ 
 
 
 
 
 
 
    Unterschrift / Firmenstempel 
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Anlage 2g:  

Nur für Brandmeldeanlagen im  

Landkreis Dillingen an der Donau verwenden!!! 

 

An das 

Landratsamt Dillingen  
Team 332 
Große Allee 24 

89407 Dillingen 

 

 Aufschaltung einer Brandmeldeanlage zur ILS Augsburg 

 Betrieb eines Feuerwehrschlüsseldepots 

 Betrieb einer Freischalteinrichtung 

Antragsteller/Betreiber: 

Firma/Name:       

Straße, Haus-Nr.:       

PLZ, Ort:           Tel.:       

 

Objekt: 

Firma/Name: 

Straße, Haus-Nr.: 

Gebäude/Abteilung:     Tel.: 

 

Ansprechpartner für die Feuerwehr: 

Firma: 

Name: 

Tel.-Nr.:  Fax:: 

Email: 

 

Im Brand- oder Störungsfall zu benachrichtigende verantwortliche Personen des Betreibers 
(mindestens 3 Personen): 

a)  Name: Tel.1: 

 

 Vorname: Tel.2: 

b) Name: Tel.1: 

 

 Vorname: Tel.2: 

c) Name:  Tel.1: 

 

 Vorname:  Tel.2: 

ÜE-Nr.   

Wird vom Konzessionär vergeben 

Antrag 

auf 
(zutreffendes ankreuzen) 
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Anlage 2h: Nur für Brandmeldeanlagen im Landkreis Dillingen an der 
Donau verwenden!!! 

 

Antrag auf Freigabe der Feuerwehr-Schließung 
 

 
 
Per Fax:  09071-5133-141 
 

Landratsamt Dillingen an der Donau 
Team 332 

Große Allee 24 

89407 Dillingen 
 
 
 
 
Antrag auf Freigabe der Feuerwehr-Schließung des Landkreises Dillingen an der Donau 
 
Hiermit beantragen wir die Freigabe für die Feuerwehr-Schließung des Landkreises Dillingen an der 
Donau für das 
 
   Feuerwehr-Bedienfeld FBF/FAT ___ Stück 
 
   Feuerwehr-Schlüsseldepot FSD 1 ___ Stück 
 
   Feuerwehr-Schlüsseldepot FSD 3  ___ Stück 
 
   Freischaltelement FSE   ___ Stück 
 
   Feuerwehr-Schlüsselrohr FSR  ___ Stück 
 
 
für das Objekt:  ---------------------------------------------------------------------- 
   Name 

   ---------------------------------------------------------------------- 
   Straße, Hausnummer 

   ---------------------------------------------------------------------- 
   PLZ, Ort 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
   Bauantragsnummer 

 
Hinweis: Das Landratsamt Dillingen erteilt nur die Freigabe; der Kunde muß selber zeitgleich 
die Schließung bei Firma Gunnebo bestellen:  
Gunnebo Deutschland GmbH, Siemensstr. 1, 85716 Unterschleißheim 
Telefax; 089/9596250; Telefon: 089/9596105 
 
 
 
 
Ort: ________________________________Datum:_______________________ 
 
 
 
 
 
    Unterschrift / Firmenstempel 
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Anlage 2i:  

Nur für Brandmeldeanlagen im  

LandkreisDonau-Ries verwenden!!! 

 

An das 

Landratsamt Donau-Ries  
 
Pflegstrasse 2 
 

86609 Donauwörth 

 

 Aufschaltung einer Brandmeldeanlage zur ILS Augsburg 

 Betrieb eines Feuerwehrschlüsseldepots 

 Betrieb einer Freischalteinrichtung 

Antragsteller/Betreiber: 

Firma/Name:       

Straße, Haus-Nr.:       

PLZ, Ort:           Tel.:       

 

Objekt: 

Firma/Name: 

Straße, Haus-Nr.: 

Gebäude/Abteilung:     Tel.: 

 

Ansprechpartner für die Feuerwehr: 

Firma: 

Name: 

Tel.-Nr.:  Fax:: 

Email: 

 

Im Brand- oder Störungsfall zu benachrichtigende verantwortliche Personen des Betreibers 
(mindestens 3 Personen): 

a)  Name: Tel.1: 

 

 Vorname: Tel.2: 

b) Name: Tel.1: 

 

 Vorname: Tel.2: 

c) Name:  Tel.1: 

 

 Vorname:  Tel.2: 

ÜE-Nr.   

Wird vom Konzessionär vergeben 

Antrag 

auf 
(zutreffendes ankreuzen) 
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Anlage 2j: Nur für Brandmeldeanlagen im Landkreis Donau-Ries 
verwenden!!! 

 
 

Antrag auf Freigabe der Feuerwehr-Schließung 
 

 
 
Per Fax  0906/74 43312 
  

Landratsamt Donau-Ries 
Brandschutzdienststelle 

Pflegstrasse 2 
86609 Donauwörth 
 
 
 
 
Antrag auf Freigabe der Feuerwehr-Schließung des Landkreises Donau-Ries 
 
Hiermit beantragen wir die Freigabe für die Feuerwehr-Schließung des Landkreises Donau-Ries für 
das 
 
   Feuerwehr-Bedienfeld FBF/FAT ___ Stück 
 
   Feuerwehr-Schlüsseldepot FSD 1 ___ Stück 
 
   Feuerwehr-Schlüsseldepot FSD 3  ___ Stück 
 
   Freischaltelement FSE   ___ Stück 
 
   Feuerwehr-Schlüsselrohr FSR  ___ Stück 
 
 
für das Objekt:  ---------------------------------------------------------------------- 
   Name 

   ---------------------------------------------------------------------- 
   Straße, Hausnummer 

   ---------------------------------------------------------------------- 
   PLZ, Ort 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
   Bauantragsnummer 

 
 
 
 
 
 
Ort: ________________________________Datum:_______________________ 
 
 
 
 
 
 
    Unterschrift / Firmenstempel 
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Anlage 3: 

Bescheinigung der Übereinstimmung der sicherheitstechnischen 
Anlagen und Einrichtungen mit den öffentlich-rechtlichen Anforderungen 

nach Art. 69 Abs. 4 BayBO, § 18 SVBau 
 

 Prüfung und Bescheinigung vor der ersten Inbetriebnahme 
 

 Prüfung und Bescheinigung nach einer wesentlichen Änderung 
 

 Bescheinigung nach einer wiederkehrenden Prüfung 
 
Auftragsnummer/-jahr: 
 ________/_____ 
 
I. Angaben zum Objekt, Bauvorhaben 
 
1. Bauherr(in) bzw. Auftraggeber(in) 
Name Vorname Telefon (mit Vorwahl) 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 
 

 
2. Genaue Bezeichnung 
Genaue Bezeichnung der Anlage oder Einrichtung 

 
3. Baugrundstück 
Gemarkung Flur-Nr. 

Gemeinde Straße, Hausnummer 

Verwaltungsgemeinschaft Gemeindeteil 

 
4. Zuständige Bauaufsichtsbehörde 
Name 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 
 

 
5. Entwurfsverfasser(in) 
Name Vorname Telefon (mit Vorwahl) 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 
 

 
6. Baugenehmigung: 
Behörde Aktenzeichen Datum 
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7. Bei Wiederholungsprüfungen 
Bescheinigung vor der ersten Inbetriebnahme/Bescheinigung der letzten 

Prüfung 
Datum Bescheinigung Auftragsdatum Auftragsnummer 

Verantwortlicher Sachverständiger. Name Vorname Telefon (mit Vorwahl) 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 
 

 
II. Prüfungsunterlagen 
(Auflistung der Dokumente, die zur Prüfung und Bescheinigung vorgelegt wurden, Art, Anzahl, Seiten, Datum usw.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
III. Ergebnis der Prüfung 
 
1. Prüfbericht (ggf. als Anhang) 
(Seitenzahl, Auflistung der Dokumente, die Bestandteil des Prüfberichts sind oder auf die Bezug genommen wird, z.B. Pläne, 
Beschreibungen, Berechnungen, Brandschutznachweis, Bescheinigungen / Prüfbemerkungen des verantwortlichen Sachverständigen 
für den vorbeugenden Brandschutz usw.) 

 
 
 
 
 
 
 
Grundlagen nach denen geprüft wurde; Berichte über Messungen usw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prüfbemerkungen (ggf. im Anhang) 
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2. Prüfergebnis 
Die Anlage entspricht / entspricht unter Beachtung der im Prüfbericht enthaltenen 
Prüfbemerkungen den Anforderungen der Bayerischen Bauordnung, 
(ggf.) den Anforderungen der 
Sonderbauverordnung(en) 
 
 
 
 

 
(ggf.) den folgenden eingeführten Technischen Baubestimmungen 

 
 
 
 
 

 
3. Hinweise 
(Weitere erforderliche Nachweise, Bescheinigungen, Prüfungen, Datum der nächsten Prüfung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV. Bescheinigung, Unterschriften 
 

Die Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Anforderungen und 
insbesondere deren Wirksamkeit und Betriebssicherheit wird bei Beachtung 
der Prüfbemerkungen unter Abschnitt III bescheinigt (Art. 69 Abs. 4 BayBO). 

 

Ort, Datum 

 

 

 

Unterschrift Bearbeiter Unterschrift/ ggf. Stempel  
verantwortlicher Sachverständiger 

___________________ 
Verteiler: 
Bauherr (2x)  



30 
 

Anlage 4: Muster einer Meldergruppenübersicht und Auflistung der 
verantwortlichen Personen  
 

 
Übersicht der verantwortlichen Personen für den Störungsfall Brandmeldeanlage 

 

 Name Erreichbarkeit während der 
Dienstzeit 

Erreichbarkeit außerhalb der 
Dienstzeit 

1 Hr./Fr. xyz 0xxx-456789 0xxx-987654 

2 Hr./Fr. abc 0xxx-678912 0xxx-321654 

3 Hr. /Fr. jkl 0xxx-951357 0xxx-753951 

 

 
MELDERGRUPPENÜBERSICHT - BRANDMELDEANLAGE 

 

Betreiber der Anlage:  
 
Fa. Mustermann, Huberstraße 5, 85555 Balsen 

FEUERWEHR: 
112 

 

Wartungsfirma: Fa. Becher, Mannstraße 5, 89999 Bergen - Telefon: 089/67 67 67,  
                            Notdienst: 0171/778 778 77 
 

 

Meldergruppenübersicht 
 
Meldergruppe Geschoss Raum Löschanlage HF-

Melder 
autom. 
Melder 

Bemerkung 

1 2.UG Tiefgarage 1   Sprinkler 

2 1.UG Lager 1   CO-Löschanl. 

3  Reserve     

4 1.UG Flur  2   

5 1.UG-2.UG Treppe  2   

6 EG-3.OG Treppe  4   

7 EG Flur  2   

8 1.OG Flur  3   

9 EG Lager  2   

10 1.UG Lager  1   

11 1.UG Notausgang  1   

12  Reserve     

13  Reserve     

14  Reserve     

15 2.UG Lagerraum   4  

16 1.UG Hausmeisterraum   2  

17 EG Eingangshalle   6  

18 1.OG Empfang   2  

19       

20       

21       

22       

Gesamt   2 17 14  

 
  






